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Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại DHT Việt Nam 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 22/2020/CV-DHT ngày 19/5/2020 của 
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại DHT Việt Nam về việc Hướng dẫn áp 
dụng tiêu chuẩn TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng BTCT – Thi công và nghiệm thu 
(TCVN 5461:2012). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Trong quá trình triển khai thi công các hạng mục của công trình, đơn vị 
cần tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật theo các quy định hiện hành. 

2. Tại mục 10.1.13 của TCVN 5461:2012 có thể được diễn giải như sau:  

Bể chứa được xem như sử dụng được khi thí nghiệm cho kết quả như sau: 

   - Sau 48h kể từ khi đổ nước vào bể đến cao độ thiết kế thì bắt đầu theo dõi 
mực nước trong 24h tiếp theo để xác định chỉ tiêu tổn thất nước. Nếu chỉ tiêu tổn 
thất nước của ngày thứ 3 này không vượt quá 3 L/m2 là đạt yêu cầu; 

   - Tương tự, nếu chỉ tiêu tổn thất nước của ngày thứ 6 (trong vòng 24h) nhỏ 
hơn 1,5 L/m2, của ngày thứ 9 nhỏ hơn 1,0 L/m2 và của ngày thứ 15 nhỏ hơn 0,7 
L/m2 là đạt yêu cầu; 

   - Chỉ tiêu tổn thất nước ở các thời điểm trung gian được xác định bằng nội 
suy và đạt yêu cầu; 

   - Thời gian cho nước vào bể chứa không được kéo dài quá 05 ngày.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng và 
Thương mại DHT Việt Nam nghiên cứu, thi công công trình đảm bảo an toàn, hiệu 
quả và đúng quy định của pháp luật./. 
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